Zajištění kontrol provozuschopnosti EPS
Příloha č. 2e - Technická specifikace – Most
Požadované termíny ročních kontrol provozuschopnosti po dobu smluvního vztahu (platí pro všechny níže uvedené systémy):	11/2026, 11/2027, 11/2028, 11/2029
Požadované termíny půlročních kontrol provozuschopnosti po dobu smluvního vztahu (platí pro všechny níže uvedené systémy):	5/2026, 5/2027, 5/2028, 5/2029
Systém č.1 – areál
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Systém č.2 – COS
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Systém č.3 – ONP Zahražany
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Systém: EPS

Typ: LOOP 500

Umisténi: Centrdlni operacni sdly, Nemocnice Most

Pouzité detektory, tlacitka a pridavnd zaFizeni jejich pocet:

Vyrobce: Zettler Liberec

Typ Vyrobee Pocet Umisténi Zdvada Provozuschopné
Ustedna EPS Zettler 1 Centrdlni operacni ANO
LOOP 500 Liberec sdly
Signalizacni siréna Zettler 7 Centrdlni operacni Bez zdavad ANO
~__RoDP Liberec | sdly
Signalizacni svétla Zettler 1 Centralni operacni Be: zdavad ANO
SSA -1 Liberec saly
Automaticky hldsic¢ Zettler 121 | Centrdlni operacni Bez zdvad ANO
OR3-M1 Liberec sdly
Tlacitkovy hldsi¢ Zettler 9 Centrdlni operacni Bez zavad ANO
KAC-TL. Liberec saly N
Zdlozni zdroj Zettler 2 Centrdlni operacni | Bez zdvad ANO
AKU 12V/ 24h Liberec saly
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Systém: EPS

Typ: MHU 116

_ Vyrobce: LITES
Umisténi: Nemocnice ndsledné péce, Jana Zizky 1304/1, Most

Pouzité detekiory, tlacitka a pridavnd zarizeni jejich pocer:

Typ Vyrobce Pocet Umisténi
Ustiedna Lites Lites 1 NNP
MHU 116
lonizacni hldsi¢ Lites 9 NNP
MHG 124
Opticky detektor Lites 2 NNP
MHG 231.090
Tlacitkovy detektor Lites 16 NNP
MHA 108
Tlacitkovy detektor Lites 5 NNP
MHA 104
Signalizacni svétlo Lites 8 NNP
MITY 104
Signalizacni svétlo Lites 2 NNP
MHS 407
Tepelny hldsic MHG Lites 1 NNP
331.091
Zdlozni zdrof Lites 2 NNP

AKU 12V/ 12 Ah
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Ustiedna &.1: Lites Libercc
Usttedna &.2: Lites Liberec
Tablo obsluhy ¢&.1 Lites Liberec
Tablo obsluhy ¢.2 Lites Liberec

typ: MHU 117
typ: MHU 117
typ: MHS 817
typ: MHS 817
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Ustedna &.1: Akumulétor: 40Ah/12V x 2
Jisténi v dstfedné: /mA/ 250
Jidténi akumulétoru: /A/ 1,25
Dobijeci napéti: /V/ 27,75
Napéti pfi zatiZeni: /V/ 27,35

Usttedna 8.2: Akumultor: 40Al/12V x 2
Jiténi v usttednd: /mA/ 250
Jisténi akumuldtoru: /A/ 1,25
Dobijeci napéti: /V/ 27,70
Napéti pti zatizeni: /V/ 27,40
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Seanam smyéek nemocnice Most

Master 1: Ustredna MHU 117

[01-02¢:008 [Taéitko Budova € 169 chodba spojovacr
loz-02¢:005. [Macitko udove € 16P chodba

lo1-02Kc010 [Tatitko Bugova E INP»2NP schodiie
lo1-026011 [Tacitko Budovs € 3P+aNP schodte

0102012 [Macitko Budove C NP chodba spojovact

l0T03 001 [Tattko Budova C evd strana INF schodlGE
0103002 [Tatitco Budova C lev strana 2NP+3NP schod i
[01-03¢:003 [TaEitko Budova C levd strana 4NPHSNP schodid
Jo1:03x 004 [Tattko Budova C levd strana 6NP 7P schode
01.03K005 [Taciko Budova C sted 1NP chodba

lo1-03K 006 [TnEitho Budova C sted 2NP=3NP schodBiE T
loz-036.007 [Tacitko Budova C prava strana 1P chodba spojovact
0303k 008 [Tacito Budova C prava strana 1NP schodiste
l01:03¢005 [TaEitko Budova C prava strana 2NP+3NP schod e
0103010 [Taétko Budova C prava strana NP+SNP schod e
[01-03K-011 [Tlacitko Budova C prava strana 6MP+7NP schodisté
[oT0aK 003 [Budova € strojovna vitahu

[o1-02-004 [Budova C eva strana strojovna witahi
l01:04%:005. Budova C pravi strana strojowna vytahi
l01:04K:005. [Budova 8 strojovna wtahy 133ka

o1.04K-007 [Budova B sted strojovna vitahu KL

[01-04k-008 Budova A lev strana strojouns vitahu nad ponotor.
[01-04x:005 [Budova Astred strojovna vitaha

loL.04K 010 [Budovs & pravé strana strojovna vitah, archiv
Jo1-0ak-011 [Budova D 4NP sirojovna vjtahy

lot-04K012 [Budova G ubytona strojovna vytahu

lorosk001 Rozvodna i

loz 05 002 Moitko rozvodna e

[oL.05K-005 [Kolektor z6na 8

[01-05K-006 [olektor z6na 6

lo1-05:007 Kolektor zbna 7

[oL05K-008 [Kolektor z6na 5

[01-05-005 olektor z6ra &

l01-05%:010 [olektorz6na 3

lor-osk011 [Kolektor z6na 2

loT06x.001 [Taétko Budova b trafostanice TS1

lor-06K-002 [Tattko Budova B 5/2 chodba st rampa kFE
o106k 003 Tlaitko Budova B 5/2 2NP chodba ARO-budova C
[01:06:006. [TaEito Bucova 8 5/4 1NP Spinava ramps+schod. ARG
[oL-06¥-007. [Mattko Budova B 5/4 3NP schodfté ARO
03-06x-c08 Tlaitko Budova B 5/4 &NP+SNP schodisté ARG
lo1:06% 009 [Taéito Budova B 5/ 6NP+7N? schodisté ARO

[oLo6k010

[Taétko Budova 6 5/2 8NPsoNP schodisté AR
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[oLo6k 01T

[Tatitko Budova B %/a 2P schodiE KFE 2

Jor-06.012 [Tiaitko Budova B 5/4 197 schodte kit 7
lo-07¢:001 [Tistito Budova B 574 1P+ INP Schodrt W
[oL-07k-002 [Tacitko Budova 6 5/4 2P schodBtE kFz 2
[01-07K-003 [Tladitko Budova B 5/4 3NP+4NP schodiSté iz 2
loL-o7o04 [Taéitko Budova B 5/4 SNP+6NP scodist kit 2
lo1-07k-005. [Maitko Budova B 5/4 TNP+8NP schodite kP 2
loz-07:006. [acitko Budova B 5/3 INP+2NP schodité les
[o1-07k007 [Tatitko Budova 8 5/3 3NP+4NP schod ié s
[oL-07x008 [Tatitco Bucova 8 5/3 SNP+GNP schod Bt fes
loz07x-005 [Tatitko Budova B 5/3 TNP+ENP schod e s
loz-07010 [Taitko Budova B 5/5 NP schod Bt 167ka
loL.07 011 [Taéitko Budova 8 5/5 27 iavnt verod
[o-07c012 [Taéitko Budova B 5/5 2NP vehod parkovite

Master 2: Ustredna MHU 117

[02-02K:001 [Taéitko Budova B 5/5 NP schodiitd ke
l02-02:002 [Tiaitko Budova B 5/5 NP+ schodite iika
lo2.02k 003 [Toitho Budova B 5/5 SNP¥HNP schod i [2fke
loz-02k.004. [Tlaitko Budova B 5/5 TNP NP schod ié 17ka
l02.02x505 [TaEto Budova 8 5/6 17P kuchyné

loz-02c:008 [Taito Budova B 5/ INF nouzoué schodiEtE Tazka
l02:02:007 [Tlaitko Budove B 5/6 2NP noutove schod e lizka
l02:02x008 [Tatitko Budova 6 5/6 3NP+4NP nouzove scho. 102Ka
l02:026:005. [Tisitko Budova & 5/6 SNP+6NP nouzove schod. IGfka
lo2:02K010 [Tacito Budova 8 5/6 7NP+aNP nouzove schod. lizka
loz-02k011 [Tatitko Budova B 5/7 schodié 277 +1PP ramps,uchyfvarna
l02-026012 [Maitko Budova 6 5/7 INP jdeina

[02-03k 001 [Tattko budova B 578 270 Satny krtek

l02:03k:002 [Tiaitko Budova B 5/8 NP urgentni prjem krFek
l0z.03x 003 [Matitho Budova B 5/8 10P A8 kreek

l02-03.004. [Maitko Budova 6 5/8 INP+3NP chodba ROG,TANF kit
l02-03K.005 Tlitko Budova A 4/1 17P elefonn stiedna.
[02-03-006 [Tattko Budova A 4/129P+19P schady tel dstredns
loz 03007 [lcitko Budova A /1 1NP vstup ponotovost

[02.03K 008 [Tacitko Budova A 4/1 2NP+3NP schodité ponotovost
[02:03x-009 [Maitko Budov A /2 28F+1PP schodiSté stred
0203011 [Tacitko Budova A 4/2 1NP schodte stred

l02:03k 012 [Tatitko Budova A 4/2 2NP-3NP schodté sfed
l02-04K-003 [Budova H 2P

lo2-04x-004. Budova C spojovaci chodba Satny 24-31

l02.04:005 [Budova B 5/4_19P Satny pacienti, komptement
[02-0aK-006. Budova 8 1P Satny

l02-04K:007 [Budova b 19P Satny zarmestnand; (Gkovd East

[02-04K 08 [Budova B I promitac kabina u vitant

l02:04x 005 Budova B NP kinosdl a prednafiovy si

[o2 04010

[Budova B 20P Satny zaméstnand, kréek A5
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[0z 0ako1z

Budova A 471 1NP Satny zamistnanct

[02-0ax-012. [Budova A.4/2 177 sdad éka
l02.05K00% [Budova A4/1 177 skiad horlavin

l0z-05:002 [Budova A /3 199 potrubni posta

l02-05003 Budova A4/3 199 archiv

l02:05.004. [Budova A.4/3 167 archiv RTG

[02.05K505 Budova A4/3 INP centrni archiv

[02:05k:006 Budova A 4/3 2NP wpoetni stredisko
l02-05.007 [Budova 0 3NP Eatna

lo2-05k-008 [Budova 269 truhlarna, Eiounik

l02-05k009 Budova H 19P desinfekce

lo2-05k.010 [Budova 167 prideina

loz-0sk011 Budova H 197 skiad prédia

l02-06:001 [Taitko Budova A 4/3 29 +19P schodite pravd sirana
02.06k002 [TaEitko Budova A 4/3 1NP+2NP schoditE pravd strana
[02:06K:003. [latitko Budova A 4/3 3NP+ANP schod. pravd strana
lo2-06K004. [laétko Budova D 19P schod e prava stana
loz-06¥005 [Tocitko Budova D INP+2VP schodite prava sirana
102:06k.006. [Tatitko Budova D_3NP+4NP schod. prava strana
l02-06k.007 [Tlaitko Budova D_1NP-3NP schod. pravi patologie
[02-06K-008 Tlitko Budova D 1NP=2NP vehody levs patologie
[02-06K.009 [Matitko Budova D INP+NP schodist levi strana
l02-06x.010 [Tlaéitko Budova D_1NP patologle, laboratore.
loz-0sico11 [Tacitko Budova H schodite

l02-06k-012 [Matitko garite

(0207001 [Tacito Skad plyni u heliporta

lo2-07k002 [Tatitko Budova G 1NP+2NP hiavni schodifte
[02:07%:003 [Tatitko Budova G 3NP=aNP schod it
l02-07K-004. [Tatitko Budova G SNP+GNP schodite
lo2-07k005 [Matitko Budova G 1NP+2NP zad schodite
l02:07%-006 iacitko Rudova G 3P sarver

lo2-07%.007 [iaétko Budova G 3NP-6NP radni schodite

loz 0K 001 Diagnostia acitko 177 rorvodna strojovna VZT
lo2-08k-002 Diagnostia siadsatny mu,zeny-

o2 0ax.003 [Diagnostica skiad kartorékasarchivy

l02-08k-004 [Diagnostika sklad cheie, skad horlavin
lo2-08K.005. Diagnosti tatitko 17P chodba

l02:08K.006. [Diagnostka NP archiy

l02-08k.007 [iagnostika tiatitko NP chodba

lo2 08-000 Diagnostika skiad papiry, siad médi

02:08:009 [Diagnostika pocitatowy sar

j02.08K.010 [iagnostika tatitko 20P chodba

lo2-08x-011 Diagnostika 2NP skad+skiad pradia

[02.08K-012 [Dlagnostika tatitka 3P choba

[0285K001

Diagnostika tatitka 4NP chodba





